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Avser
Vattenverk Dricksvatten for allméan forbrukning
Plats : 1001 Petersburg vattenverk
Plats : Utg dricksvatten
Platspaket : Mikrobiologisk
Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum : 2015-04-16 Ankomstdatum : 2015-04-16
Provtagningstidpunkt : 1030 Ankomsttidpunkt : 2050
Temperatur vid provtagning : 7.2°C Temperatur vid uppackning : 5°C
Klor, total aktiv : Ansattningsdatum : 2015-04-16
Provtagare :Jan S
Provtagningsplats :
Provtagningsplats fortsattn.
Provets markning :
Bestallningsnr : A1168
VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2:
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 0
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 6222, utg 1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d <1 cfu/ml
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod Langsamvéxande bakterier 7 d 10 cfu/ml
SS028167-2 Koliforma bakterier 35° <1 cfu/100ml
SS028167-2 E. coli <1 cfu/100ml

Bedomning TJANLIGT

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fran laboratoriet efter begéran.

Kommentar
Analysen av E.coli ar utford enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Livsmedelsverkets vagledning till
dricksvatten (2014-12-19)).

Beddmningen har skett enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Beddmningen avser endast
utférda analyser med gransvarde enligt foreskriften, géllande for utgiende dricksvatten.

For mer information, se www.alcontrol.se

Karlstad 2015-04-23 Kopia sands till

Rapporten har granskats och godkénts av sven-erik.lyckman@hedemoraenergi.se
jan.sjostrand@hedemoraenergi.se

Anders Edlund hans.andersson@hedemora.se

Analysansvarig *

Kontrollnr 6380 4992 3883 7819

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.



