Hedemora, Ingvallsbenning, Nas
Vattenkvalitet vid Hedemoras vattenverk 2023

Amne
Temperatur
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Turbiditet
Konduktivitet
Lukt

Smak

pH

Alkalinitet, HCO3
Total hardhet
Kalcium, Ca
Magnesium, Mg
Kalium, K
Natrium, Na
Jarn, Fe

Mangan, Mn
Aluminium, Al
Koppar, Cu
Sulfat, SO4
Klorid, Cl

Fluorid, F
Ammonium, NH4
Nitrit, NO2
Aktinomyceter
Odlingsbara mikroorganismer 22°C,
3 dygn
Langsamvaxande bakterier 22°C, 7

dygn

Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli
Clostridium perfringens
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